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NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Type Code Nom

Prélèvement 00301085
unlté de qestion 0038 NoREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS
Installellon UDI 000446 BEVILLERS
Pointdesurveillance P 0000000470 CÊNTREBOURG
Locallsation exacle mairie évier cuisine

MAIRIE DE BEVILLERS
Mairie
rue de I'Arbre

Lillê, le 1 août 2022

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultals des analyses ettecluées sur l'échantillon prélevé en applicalion du de la Sânté
Publlque. Les résullats en disldbution doivent être affichés en mairie et sont égalemenl disponibles sur le site : !t4{.C?l,Jpgtê!lesgq!9 jg!j!l!

Prélevé le: lundi25 juillet 2022 à 10h14

par : CAR

Type vlsile: D1

Commune: BEVILLERS

Mesures de terrain

CAR ACT EBIST tOU ES ONG ANO LEPTIOU ES
Aspecl (qualitatil)

Couleur (qualilalif)

CO NTEXI E EN VI BONNEMENI AL
Tempéralure de Ieau

EOU I LI B RE C ALCOCAR BONIOU E
pri

MINERALISATION
Conduclivilé à 25'C

RES'DUEL TRAITEMENT DE DES'NFECT'ON
Chlore libre

Chlore total

rctuMtg

O SANS OE

O SANS OE

22,9 "C

7,5 unité pH

728 ÉS/cm

0,26 mg(Cl2)/t

0,43 mg(Cl2)/t

Limites de qualité
lnlédeurc suFrérleure

Rélérances de quali é
inlérieurc suûrleure

25,00

6,50 9,00

200,00 1 100,00

Analyro laboraloias Analyse eltecluée par : LABORAIOIRE SANïE ÉNVIRONNEMENT HYGIENE DÊ LYON (CARSO-LSEHL)

Type del'analyse : Dl P Code SISE de I'analyse : 00301085 Fléférence laboratoire : LSE2207-30087

Hésulte'É

<5 mg(Pl)/L
0 Oualit.
0 Qualit.

0,6 NFU

13,99 !g/L

<0,05 mg/L

<1 n/mL
<1 n/ml
<1 n/(100mL
<1 n/(100m1
<1 n/(100m1

Llmites de qualilé Rélérences de quali é
lnré eurc suDérlêurc lnlè eure sufÉ eure

CAB ACTENÊNOU ES ORG ANO LEPTIOU ES
Coloralion
Odeur (Qualilalif)

Saveur (qualilalif)

Turbidité néohélométrioue NFU

AVERS 
']TNENAUXPerchlorate

PABAMETFES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium {en NH4)

P ARA"ETR ES MIC BO BI OLOGIQU ES
Bact. aér. revivifiables à 22'-68h
Bact. aér. reviviliables à 36144h
Bactérios coliformes /1 00ml-MS
Entérocoques /1 00ml-MS
Escherichia coli /100m1 - MF

Concluslon sanltahe ( Prélàvement N' :00301085)

15,00

2,00

0,10

Cstte eau d'alimentation respecte lès exigences de qualité réglementaires pour les paramètres mesurés mais nè respecte pas
les recommandations en vigueur concernani la teneur en ions perchlorates. Sâ consommation est donc déconseillée pour les
nourrissons de moins de 6 mois,

Pour le Directeur Géné.al de I'ARS et par délégâtion,

ARS Hauls-de-France ' 556 avenue Willy qfaDd49777 EURALILLL
e'mail : ars-hdf'ssesg@ars.sanle.ir - 1é1. : 0 809 40 20 32 - htlosl^aww.hauls dejrance.ars.sante.frl

d'Eludes Sanitaires,


